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Laborbericht

tiber

Schachtabdeckung ,,Fibrelite FL90*

Antragsteller: Compotron Handelsges.m.b.H
Antragsdatum: 1. Juli 2008
Priifgutentnahme: Seitens des Antragstellers wurde am 28. Juli 2008

1 Stk. Schachtabdeckung (Deckel und Rahmen)

[Fibrelite FL 80",
angeliefert.

Priifprogramm: Belastungspriifung in Anlehnung an Punkt 8.3 der ONORM EN 124,
Ausgabe 1. Jadnner 1995,

Kurzzusammenfassung: Die Prufergebnisse  der Belastungspriifung an der
Schachtabdeckung .Fibrelite FL90" erreichten die Anforderungen
der ONORM EN 124 fiir die Klasse D 400. Die bleibende
Verformung betrug 0,4 mm. Die Versagenslast betrug 501 kN.

Der Bericht umfasst 3 Seiten

zaw und 1 Beilage (8 Seiten).
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1 Allgemeines

1.1 Antrag

Die Compotron Handelsges.m.b.H beantragte bei der MA 39 die Durchfiihrung einer
Belastungsprifung fir Klasse D 400 in Anlehnung an Punkt 8.3 der ONORM EN 124, Ausgabe 1.
Janner 1995.

1.2 Priifgut

Das Prifgut wurde seitens des Antragstellers am 28. Juli 2008 in das Tiefbau-Labor der MA 39
angeliefart,

Die Schachtabdeckung ,Fibrelite FLI0" besteht aus Deckel und Rahmen, welche als komplette
Baueinheit geliefert werden. Bei der zur Priiffung angelieferten Schachtabdeckung war der Rahmen
bereits in einem Betonfertigteil einbetoniert. Bei dem Material des Deckels und des Rahmens
handelt es sich um einen glasfaserverstarkten Kunststoff (GFK). Die Lichte Weite betragt 900 mm.

Vom Antragsteller wurden drei Skizzen der Schachtabdeckung {ibergeben, diese sind in der
Beilage 1, Seite 1 bis 3, dargestellt. Fotos der angelieferten Schachtabdeckung sind in den
Abbildungen 1 bis 3, Beilage 1, Seite 4 und 5, ersichtlich.

Die geprufte Schachtabdeckung ,Fibrelite FL90* wies folgende dauerhafte Kennzeichnung auf:
Deckel: Fibrelite FL 80 D 400
Rahmen: 018 651

Das Gewicht des Deckels wurde mit 49,4 kg bestimmt.

2 Prifungen und Ergebnisse
Die Prufungen wurden am 5. August 2008 im Tiefbau-Labor der MA 39 durchgefihrt.

Die Belastungsprifung erfolgte in Anlehnung an Abschnitt 8.3 der ONORM EN 124, Ausgabe 1.
Janner 1995, an der angelieferten Schachtabdeckung. Der Versuchsaufbau ist in den Abbildungen
4 bis 6, Beilage 1, Seite 5 und 6, dargestellt.

Aligemein ist hierbei festzuhalten, dass es sich bei der Belastungspriifung gemaB ONORM EN
124, Abschnitt 8.3 lediglich um eine Kurzzeitbelastung handelt. Diese Belastungspriifung lasst

keinerlei Prognose Uber das Langzeitverhalten von glasfaserverstirkten Kunststoffbauteilen unter
Belastung zu.

Die Schachtabdeckung wurde 5 mal mit 2/3 der Nennkraft fiir Klasse D 400 (2/3 von 400 kN = 267

kN) belastet und anschlieBend die bleibende Verformung bestimmt. Die bleibende Verformung
betrug 0,4 mm.
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Danach wurde der Deckel mit der Nennlast von 400 kN belastet und diese Last fiir 30 Sekunden
aufrecht erhalten.

Wanhrend der Priifung wurde festgestellt, dass unter Last ein Spalt (Ringspalt) zwischen Rahmen
und umgebenden Beton aufklaffte (siche Abb. 7 und 8, Beilage 1, Seite 7).

Abweichend von der Prifung nach ONORM EN 124 wurde dann die Last bis zum WVersagen
gesteigert. Die Versagenslast betrug 501 kN.

Das Versagensbild ist in den Abbildungen 8 und 10, Beilage 1, Seite B, ersichtlich.

3 Zusammenfassung

Die Compotron Handelsges.m.b.H beantragte bei der MA 39 die Durchfiihrung einer
Belastungsprifung fir Klasse D 400 in Anlehnung an Punkt 8.3 der ONORM EN 124, Ausgabe 1.
Janner 18995,

Die Prifergebnisse der Belastungsprifung an der Schachtabdeckung ,Fibrelite FLO0" erreichten
die Anforderungen der ONORM EN 124 fiir die Klasse D 400. Die bleibende Verformung betrug
0,4 mm. Die Versagenslast betrug 501 kN.

Der Sachhearbeiter; Der Laboratoriumsleiter;

Y
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Figr ’
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| Lt A
Ing.W.Zank| Dipl.- Ing. af-"i.Tif\:hyr-HI
Oberstadthaurat

Der Leiter der Prif-, Uberwachungs-
und Zertifizierungsstelle:

%L/%

Dipl.- Ing. G.Pommer
Oberstadtbaurat
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Abb.1
Angeliefertes
Prifgut

Abb.2
Angeliefertes
- Priifgut, Deckel
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Abb.6
Belastungsversuch
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Abb.9
Versagensbild
Deckel
7% E" 5
T Abb0
Versagensbild
Rahmen




